Cours Traitements élémentaires en climatisation Cl

4 — Humidificateur évaporatif :
PHumid = dMas . (he —ha) =0
Psensible-Humid = QMas . C . (0 — Oa)
gmy = gmMmas . (rg —ra)

3 — Batterie froide a eau glacée :
(Bes = Omoyenne de I'Eau Glacée)
»  BFHumide Si Oes < Oros¢e A
Pgr = gmas . (hg — ha)
qMpéshu = QMas . (s — ra)
> BFseche Si Oes> Orosce A

Pgr = gMas . C. (Oe — Oa)

2 — Batterie froide a \

détente directe :
(Bes = température d’évaporation)
Per = qMas . (he — ha)
QMpeshu = GMas . (B — ra)

Facteur de bipasse :
Op — Oes

BF =
GA - Ges

fu100%

Bes : température d’équilibre de surface

Bms : température moyenne de surface
ADP : Apparatus Dew Point (t° de rosée de la BF)
Bes=Oms=ADP=FPT : Fin de Processus Théorique

Taux d’air neuf (SU ou en %) :  Tan = qMan / qMas

Taux de brassage (en V.h?) :  Tgrassage = QVarp / Viocal

Relation apports hydriques et latents :
Quatents = Mv . Lvalat= de rair / 3600
kW  kg.h? Ly=2538-2,9.04 en ki.kgnzo!

5 — Humidificateur vapeur :
Phumid = qMas . (hB - hA)
B amy = qMas . (rs—ra)

@ 1 — Batterie chaude :

Psc = gMas . C . (05 — 0a)

. 6 — Déshumidification par adsorbant solide :

J=(0s8—0a)/ (rs—ra) =-1300 kJ.kgHzo'1
gMpéshu = gMas . (rg —ra)

[

7 — Déshumidification par absorbant liquide :
Psensible-Déshu = gmas. C. (eB - eA)
0Mpéshu = gMas . (rz — ra)

8 —Mélange de 2 airs Aet B

Fonction inverse des débits massiques en présence

QM _QA
O —0,

0 —
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8 — Mélange de plusieurs airs (A1, Az, Az, Ag,...)

Le point de mélange sera obtenu a partir de deux grandeurs caractéristiques moyennes

_ QMO +0Muy-Gpp +0Myg-Gpg + My G- -
2gm
_ My -hy +0Me - +aMyg by +amy,hy...
2qm
_ UMy Mg +qMhp-Fap +QMhg.Fag + My Fag---

>qm
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Les principaux matériels rencontrés dans les CTA

BC électrique®

Batteries

BCaECO /BFaEG®

BF a DD (détente directe) @

Vapeur ®

VL A s

Humidificateurs

a ruissellement @

a pulvérisation ®

adsorbant a roue ®

Déshumidificateurs



http://www.cbk.fr/problemes-humidite.html
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Récupérateurs de chaleur

a plaques ® aeau ® par caloduc ® aroue @

Filtres a air
plan a déroulement a miniplis a poche
(ISO Coarse de 45 a 95% ancien G3-G4) (1ISO ePM2,5 de 65 a 95% ancien F7)

a miniplis multidiedres a miniplis compact absolu (H14)
(1ISO ePM2,5 de 65 a 95% et ISO ePM1 de 50 a 65% ancien F7)
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http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/compo/systemes-de-recuperation-d-energie/ecoplat.aspx?type=info&id=42
http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/compo/systemes-de-recuperation-d-energie/ecoflow.aspx?type=info&id=28
http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/compo/systemes-de-recuperation-d-energie/ecorot.aspx?type=info&id=36
http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/compo/systemes-de-recuperation-d-energie/ecostat.aspx?type=info&id=34
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Filtres a air spéciaux

filtre a charbon actif "matelassé" filtre a sable filtre a choc
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Pieges a son

cylindrique avec noyau cylindrique sans noyau baffle acoustique rectangulaire

Divers
caisson de mélange ventilateur a réaction ventilateur a action
(aubes inclinées vers I’arriére) (aubes inclinées vers I’avant)

ventilateurs a double ouies
(deux entrées d’air dans I’axe de rotation)


http://espacepro.france-air.com/fr-sable-filtre-avec-cadre-et-chicanes-inox-ou-galva.html
http://espacepro.france-air.com/fr-choc-filtre-a-chocs-cadre-et-chicanes-en-inox.html
file://///W0-350030T/ylecaine$/Mes%20Documents/Cours/Mine/images%20scannées%20et%20pdf%20%20cours/Vidéo/Vidéos%20pédagogiques/animation/Animations_techniques.htm

