Cours Détermination des besoins en ECS Sa

La difficulté rencontrée dans le dimensionnement du systéme de production d’ECS est liée a I'estimation
des besoins en eau de chaque point de puisage, les tableaux de consommation ci-dessous permettent de

I’évaluer.
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. . Activité Caractéristigues Besoins en ECS a 60°C
Besoins en tertiaire et 0-1 étoile (douches) 75 litres par chambre et par jour
en collectif @ Hatellerie 2-3 étoiles (douches/bains) 100 litres par chambre et par jour
3-4 éloiles (bains) 150 litres par chambre et par jour
Sports d'hiver 200 litres par chambre et par jour
Camping Sanitaire collectif + Lavage vaisselle 60 litres par emplacement et par jour
Traditionnelle (50 a 150 repas par jour) | 12 litres par repas
Restauration | Commerciale {500 repas par jour) | 5 litres par repas
Cuisine centrale (5000 repas par jour) | 1 litre par repas
Residence pour personnes dgées 40 litres par lit et par jour
Santé Hopitaux 50 litres par lit et par jour
Cliniques / matemités 60 litres par lit et par jour |
Foyers pour handicapés 100 litres par lit et par jour |
Internat 40 litres par interne
Sport En salle 25 litres par personne .
Vestiaires, foot et rugby 40 litres par personne |
1 personne (studio) 50 litres par jour
2 personnes (F2) 75 litres par jour
Logement 3 personnes (F3) 100 litres par jour
4 personnes (F4) 150 litres par jour
5 personnes (F5) et sporis d'hiver 200 litres par jour

Des consommations journaliéres utilisables pour dimensionner des ballons électriques.
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Détermination des besoins en ECS dans le tertiaire : Besoins
Type d'activité journaliers
en litres
a40°C
Hébergement 45 par lit
sans :
Etablissement | hébergement 17 parli
sanitaire avec ek
hébergement 95 par lit
Restaurant 2 repas par jour 36 par repas
traditionnel 1 repas par jour 18 par repas
Restaurant 2 repas par jour 13 par repas
Self-service 1 repas par jour | 6,5 par repas
e 95 par
1 étoile chambre*™
2 étoiles 130 b
. chambre !
Hotel
3 étoiles 165 par
chambre**
4 étoiles et GC 200 parﬂ
chambre
Dans les logements : Etablissement sportif 170 par douche

Besoins moyens
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Chauffe-eau gaz :

Débits spécifiques minimaux Nic‘f:fgr?e
en litres par minute .
requis par GDF Eleve ,Tres,
glevé
Une salle de bain 11 14
Appartement
ppa Dgux salles de 14 18
bains
Une Surface
salle |<90om | 2 14
de Surface
Maison bain >90 m? 13 16
individuelle | Deux |Usage 16 18
salles | normal
de Usage
bain intensif * 18 20

* famille nombreuse, balnéothérapie

12,2 Sh/7

(470,9 In Sh - 1075)/7
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* ajouter 55 litres si I'établissement dispose d'une

** ajouter 25 litres si I'hdtel dispose d'une lingerie.
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