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Le dimensionnement de la production d’ECS est basé, sur le nombre de « logements standards », 

correspondant à un appartement de type 3 et composé principalement d’une baignoire, d’un évier et d’un 

lavabo. 

 

Le nombre de « logements standards » s’obtient en fonction du type de logement et de leur nombre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume de stockage et la puissance à installer seront obtenus à partir du tableau suivant, pour 1 

logement standard : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume stocké pour le bâtiment  
 

 

Puissance installée pour le bâtiment  
 

N = ΣΣΣΣ(NbreTx . Coefficient d’équivalence) 

VSt = N . C 

PT = N . PLog.Standard 


